
УТВЕРЖДЕНО 
 
Распоряжением главы 
администрации 
города Кировское 
от 24.05.2018  №  204 

 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по обеспечению пожарной безопасности учреждений отдела образования 
администрации города Кировское и коммунального учреждения 

«Центральная городская больница администрации  
города Кировское» на период 2018 - 2019 годов 

 
1. Общие требования пожарной безопасности 

 
1.1. В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Донецкой 

Народной Республике в каждом образовательном учреждении и 
коммунальном учреждении «Центральная городская больница администрации 
города Кировское» (далее ЦГБ) должна быть обеспечена пожарная 
безопасность работников и  воспитанников. 

1.2. Для каждого взрыво- или пожароопасного помещения должны быть 
разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

1.3. Все работники образовательных учреждений и ЦГБ должны 
допускаться к работе только после прохождения противопожарного 
инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить 
обучение по пожарной безопасности в сроки обозначенные Правилами 
пожарной безопасности в Донецкой Народной Республике. 

1.4. Все категории работников образовательных учреждений и ЦГБ 
обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в 
установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать 
противопожарный режим. 

1.5. Ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений и 
всего электрохозяйства образовательных учреждений и ЦГБ назначаются 
приказом руководителя. Руководитель учреждения письменно уведомляет 
администрацию города Кировское о назначении ответственного за пожарную 
безопасность и всего электрохозяйства.  

1.6. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной 
безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или 
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Персональная ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности учреждения возлагается на руководителя и должностных лиц 
образовательных учреждений и ЦГБ. 

1.8. Приказом руководителя должен быть установлен противопожарный 
режим, в т. ч.: 
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- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 
пожара и по окончании рабочего дня; 

-  определён порядок осмотра и закрытия помещений после окончания 
работы;  

-  определены действия работников при обнаружении пожара; 
- разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в 

соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие должны проводиться 
практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и  
воспитанников. 

1.9. В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на 
этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах 
вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также 
предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

1.10. Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 
человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при 
пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

1.11. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия 
освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей 
эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам. В коридорах и 
на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и 
указательные знаки безопасности. 

1.12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
сторону выхода из помещений.  

1.13. Запрещается: 
- загромождать проходы, коридоры, тамбуры,  лестничные площадки, 

марши лестниц и люки  оборудованием, различными материалами, а также 
забивать двери эвакуационных выходов (закрывать на замок); 

- устраивать в тамбурах места хранения (в т. ч. временное) любого 
инвентаря и материалов. 

1.14. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения  
электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические 
фонари с автономным питанием.  

1.15. Сети противопожарного водопровода должны находиться в 
исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на 
нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не 
реже двух раз в год (весной и осенью). 

1.16. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 
зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда. 

1.17. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 
уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом  
32 ПСЧ ГПСО города Шахтёрск. 

1.18. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 
должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен 
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быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 
месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку. 

1.19. Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на 
высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них 
прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов. 

1.20. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу 
сигналов оповещения одновременно по всему зданию учреждения или 
выборочно в отдельные его части (этажи и т. п.).  

1.21. В детских дошкольных образовательных учреждениях оповещается 
только обслуживающий персонал. 

1.22. Руководитель учреждения определяет круг лиц, которые имеют 
право приводить в действие систему оповещения о пожаре. 

1.23. Территория образовательных учреждений и ЦГБ должна постоянно 
содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую 
траву следует регулярно убирать. 

1.24. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть 
постоянно закрыты на замок. 

 
2. Основные мероприятия по пожарной профилактике 

направленные на предотвращение пожара 
 

2.1. В образовательных учреждениях города и ЦГБ должны быть созданы 
соответствующие комиссии, в состав которых включаются работники 
государственной противопожарной службы. 

2.2. Перед началом занятий и работ: 
2.2.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только 

необходимые для обеспечения учебного процесса и работы сотрудников 
мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны 
храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

2.2.2. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно 
превышать количество, установленное нормами проектирования. 

2.2.3. С обучающимися  и сотрудниками, назначенными приказом 
руководителя учреждения, ответственные организуют занятия (беседы) по 
изучению правил пожарной безопасности. 

2.3. Во время занятий и работ: 
2.3.1. Запрещается: 
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками 
(рассеивателями); 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих 
материалов; 
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- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 
приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п. 

2.3.2. В случае, если при нахождении в образовательных учреждениях 
города и ЦГБ работник обнаружит характерные специфические запахи гари, 
дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) 
должны быть прекращены. Незамедлительно поставлен в известность 
руководитель или лицо его замещающее, приняты меры к установлению и 
устранению причин пожарной опасности (с привлечением 
квалифицированных специалистов). 

2.3.3. При организации и проведении праздников и других мероприятий с 
массовым пребыванием людей допускается использовать помещения, 
обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими 
требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и 
расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями. 

2.3.4. Запрещается: 
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; 
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и 

представлений; 
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
2.3.5. При проведении мероприятий должно быть организовано 

дежурство ответственных лиц на сцене и в залах. 
2.3.6. Запрещается: 
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 

других легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 
применением открытого огня; 

- включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов 
большой мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами; 

2.4. По окончании занятий и работ: 
2.4.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по 

окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все  
электроприборы должны быть обесточены. 

2.4.2. По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и 
мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы 
следует убрать в специально оборудованные помещения. 

 
3. Действия при возникновении пожара 

 
3.1.  При обнаружении очага возгорания любым возможным способом 

необходимо постараться загасить пламя в начальной стадии с обязательным 
соблюдением мер личной безопасности. 

3.2. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень 
непродолжительное время: пенные - 60-80 с, углекислотные - 25-45 с, 
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порошковые -10-15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле 
очага пожара. 

3.3. Немедленно сообщить о пожаре в 32 ПСЧ ГПСО города Шахтёрск по 
телефону 101. 

3.4. Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и 
сообщить о нем руководителю учреждения, а при невозможности другому 
должностному лицу. 

3.5. При последующем развитии событий следует руководствоваться 
указаниями руководителя учреждения или должностного лица, заменяющего 
его. 

3.6. Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать всех людей, 
находящихся в учреждении.  

3.7. Особое внимание следует обратить на безопасность воспитанников и 
обучающихся, в первую очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер 
личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы. 

3.8. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 
удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую 
одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать - 
бег только усилит интенсивность горения. 

3.9. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится 
пламя. Основная опасность пожара для человека - дым. При сильном 
задымлении лечь на пол и ползти к выходу. 

3.10. Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. 
 

4. Комплекс мероприятий к исполнению  
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнение 
Срок 

выполнения 

Предпола

-гаемая 
стоимость 
работ 

1 2 3 4 5 
1. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за пожарную 
безопасность  

Руководитель 
учреждения 

до 15 июня 
2018 года 

- 

2. Издание приказа о 
противопожарном режиме в 
учреждения 

Руководитель 
учреждения - 

3. Разработка и утверждение 
инструкции о мерах пожарной 
безопасности в учреждении 

Руководитель 
учреждения - 

4. Издание приказа о создании 
добровольной пожарной дружины в 
школе и организация ее работы 

Руководитель 
учреждения 

до 01 
сентября 2018 

года 
- 

5. Разработка и принятие плана 
противопожарных мероприятий на 
учебный год, согласованного с 
профсоюзным комитетом 

Директор, 
ответственный по ПБ 
образовательного 
учреждения 

до 25 июня 
2018 года - 
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1 2 3 4 5 
6. Разработка и принятие плана 

эвакуации в случае  возникновении 
пожара 

Руководитель 
учреждения, 
ответственный по ПБ  

до 25 июня 
2018 года - 

7. Разработка и утверждение 
инструкции о порядке действий 
персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации 
людей при пожаре 

Руководитель 
учреждения, 
ответственный по ПБ 

до 15 июня 
2018 года - 

8. Разработка и принятие плана 
проведения тренировки по 
эвакуации людей при пожаре 

Руководитель 
учреждения, 
ответственный по ПБ 

до 25 июня 
2018 года - 

9. Издание приказа о назначении 
ответственного за электрохозяйство 
в школе 

Директор (заведующий), 
ответственный по ПБ 
образовательного 
учреждения 

до 15 июня 
2018 года - 

10. Ведение журнала регистрации 
противопожарного инструктажа 

Ответственный по ПБ  Постоянно 
- 

11. Проведение тренировок по 
эвакуации учащихся и сотрудников 
в случае возникновения пожара 

Руководитель 
учреждения, 
ответственный по ПБ 

По плану 
- 

12. Оформление уголков и стендов, 
посвященных ПБ 

ответственный по ПБ Постоянно 
- 

13 Обеспечение свободного прохода по 
путям эвакуации  

Ответственный по ПБ  Постоянно 
- 

14 Проведение месячника по 
предупреждению пожаров от 
шалостей детей с огнем, с 
привлечением по согласованию 
представителей МЧС ДНР 

Ответственный по ПБ 
образовательного 
учреждения 

Ежегодно 
апрель 

- 

15 Проведение комплекса мероприятий 
по надлежащему содержанию 
зданий и помещений в соответствии 
с требованиями пожарной 
безопасности в рамках выданных 
предписаний пожарной инспекции 
ГПСО города Шахтёрск    

Руководитель 
учреждения, 
ответственный по ПБ 

Постоянно 
Согласно 
сметы 

расходов 
на 

выполне-
ние работ  

16 Рассмотрение вопроса выполнения 
комплекса мероприятий по 
надлежащему содержанию зданий и 
помещений в соответствии с 
требованиями пожарной 
безопасности в рамках выданных 
предписаний пожарной инспекции 
ГПСО города Шахтёрск на 
заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и 
обеспечению пожарной 
безопасности администрации города 
Кировское 

Руководитель 
учреждения, 
ответственный по ПБ 

Ежегодно 
май, октябрь 

- 
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1 2 3 4 5 
17 Контроль работы 

электрооборудования и 
своевременная его замена или 
ремонт при выходе из строя 

Ответственный по ПБ  По 
необходимос-

ти - 

18 Проверка на работоспособность и 
полную комплектность пожарных 
кранов в учреждениях 

Руководитель 
учреждения, 
ответственный по ПБ 

Ежегодно 
май, октябрь - 

19 Работы по уборке прилегающих к 
учреждениям  территорий от 
сухостоя и мусора 

Руководитель 
учреждения постоянно - 

 
 
 
 
Первый заместитель 
главы администрации С.В. Полысюк 
 
Программа разработана 
отделом градостроительства 
и архитектуры  
  
Главный специалист С.В. Кузьменко 


